
Электрические нагреватели серии EHR 
для систем вентиляции прямоугольного сечения
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Условные обозначения





Рекомендуемая структура и состав системы вентиляции

воздушные клапаны DRr, DCA, DCGA с приводом GRUNER, 
DCr, обратные клапаны RSK

, LINE

, DVK-S



Описание



Массогабаритные показатели и присоединительные размеры

Реализация
Устройство реализуется через специализированные и розничные торговые организации.



До монтажа храните устройства в сухом помещении, температура окружающей среды — 
между +5 и +40 °С. При транспортировке и хранении защищайте устройство от грязи и 
воды. Не рекомендуется хранить устройства на складе больше одного года.







24 и 30 (ТЭНы по 2,5 кВт) кВт

30 (ТЭНы по 2 кВт) кВт











Эксплуатация

Эксплуатация

Для обеспечения надлежащей работы и длительного срока службы устройства строго соблю

Перед тем как проводить обслуживание, отключите нагреватель от электросети и по-
дождите, пока он не остынет.

-
дайте все указания, приведенные в эксплуатационной документации.

Утилизация
По окончании срока службы агрегат следует утилизировать. Подробную 
информацию по утилизации агрегата вы можете получить у представителя 
местного органа власти.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории России, соответствует требованиям нормативных документов:
Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства 
РФ №753 от 15.09.2009 г.)
Сертификат соответствия
Срок действия: с 01.12.2010 по 30.11.2015

: № C-RU.МШ 07.В.00007

Орган по сертификации продукции: ООО «Серт-Тест» 109044, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 1, корп. 2,
тел/факс (495) 6262167 ОГРН: 1077746707026. Аттестат рег. №РОСС RU.0001.11 МШ 07 выдан 10.08.2010 г. 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Сертификат обновляется регулярно.
Сертификат выдан: ООО «ПКО» Россия, 119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д. 11А. ОГРН: 1107746514920. 
Тел/факс: (495) 777-19-56.
Изготовитель: ООО «ПКО» Россия, 119180, г. Москва, 1-й Хвостов пер., д. 11А. ОГРН: 1107746514920. 
Тел/факс: (495) 777-19-56.

Используйте только исправные устройства. Убедитесь, что изделие не имеет видимых дефектов.

Нагреватели не требуют специального технического ухода, только не реже 1 раза в год следует  произ-
водить очистку корпуса, а не реже 1 раза в месяц проверять надежность электрических соединений.









Отметки о продаже и производимых работах
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Отметки о продаже и производимых работах



Технические данные

Технические данные

Отметка о продаже

EHR 600  300-30
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